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ABSTRAK 
Perkembangan sistem distribusi semakin besar dan kompleks saat 
ini menyebabkan rugi-rugi daya yang timbul lebih tinggi, hampir 10-
13% dari total daya yang dihasilkan hilang sebagai kerugian saluran 
yang menyebabkan peningkatan biaya energi dan profil tegangan yang 
buruk sepanjang saluran distribusi. Salah satunya untuk menanggulangi 
hal tersebut adalah dengan pemasangan Distributed Generation. Pada 
penelitian ini akan dibahas mengenai penempatan lokasi optimal DG 
pada jaringan distribusi IEEE 33-bus weakly meshed yang didapatkan 
melalui metode Voltage Stability Index (VSI). DG ditempatkan pada bus 
yang memiliki indeks tegangan terendah sehingga akan mengurangi 
nilai kerugian daya. Dengan deminikian akan mengurangi biaya 
kerugian daya pada sistem. setelah dilakukan penempatan DG 
berdasarkan indeks tegangan terendah yaitu pada bus 32 dan 14 dengan 
kapasitas DG masing-masing 20% dari total beban maka didapatkan 
nilai kerugian daya sebesar 31.3 kW dengan biaya kerugian daya sebesar 
1651.28. Dengan demikian penempatan DG pada bus 32 dan 14 pada 
jaringan distribusi weakly meshed  mampu mengurangi biaya kerugian 
daya sebesar 90035.28 $ dibandingkan ketika jaringan IEEE 33-bus 
dalam bentuk jaringan radial tanpa dipasangan DG. 
 
 
Kata Kunci : Kerugian Daya, Jaringan Distribusi Weakly Meshed, 
Distributed Generation (DG), , Voltage Stability 
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ABSTRACT 
The development of distribution systems  larger and more 
complex causes higher power losses, today almost 10-13% of the total 
power generated is lost as a channel loss. It  increase  energy costs and 
decrease a voltage profile in the distribution channel. Distributed 
Generation is one of the solution to overcome this problem. This study 
will discuss the optimal placement of DG in the weakly meshed IEEE 
33-bus weakly meshed distribution network based on the Voltage 
Stability Index (VSI) method. DG is placed on  the lowest voltage index 
bus, it will reduce the value of power loss and reduce the cost of power 
loss system. After the placement of DG based on the lowest voltage 
index that is on the bus 32 and 14 with DG capacity of 20% of the total 
load, value of power loss of become 31.3 kW with the cost of power 
losses is 1651.28. The placement of DG on buses 32 and 14 on the 
weakly meshed distribution network was able to reduce the cost of 
power loss  90035.28 $ compared the IEEE 33-bus radial network 
without DG placement. 
 
Key word : Power Loss, Weakly Meshed Distribution Network, 
Distributed Generation (DG),  Voltage Stability Index, Coss 
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1.1. Latar Belakang  
Perkembangan sistem distribusi semakin besar dan kompleks saat 
ini menyebabkan rugi-rugi daya yang timbul lebih tinggi dan profil 
tegangan yang buruk. Studi menunjukan bahwa hampir 10-13% dari 
total daya yang dihasilkan hilang sebagai kerugian saluran yang 
menyebabkan peningkatan biaya energi dan profil tegangan yang buruk 
sepanjang saluran distribusi [1]. Saat ini banyak solusi yang ditawarkan 
untuk menanggulangi hal tersebut, salah satunya adalah dengan 
pemasangan Distributed Generation. 
Distributed Generation umumnya berupa generator dengan skala 
kecil yang memproduksi listrik di dekat pelanggan dan terhubung pada 
sistem distribusi [2]. Distributed Generation merupakan pembangkitan 
tenaga listrik yang peletaknanya tersebar disekitar beban dan 
mempunyai daya keluaran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan 
pembangkit listrik konvensional [3]. Dengan diintegrasikannya 
Distributed Generation pada jaringan distribusi dapat memberikan 
keuntungan ekonomi dengan memasok beban ketika terjadi beban 
puncak ketika biaya pembangkitan listrik tinggi [2]. 
Penentuan lokasi Distributed Generation yang tepat sangat 
penting agar dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kerugian pada 
saluran dan memperbaiki profil tegangan. Dalam beberapa litelatur 
didapatkan bahwa banyak penulis yang terkonsentrasi pada jaringan 
distribusi radial saja. Namun, saat ini dimanapun dibutuhkan suplai daya 
dengan realibilitas tinggi sehingga dapat mengadopsi jaringan distribusi 
yang terinterkoneksi. 
Dalam Tugas Akhir ini, akan ditentukan penempatan Distributed 
Generation pada jaringan distribusi weakly meshed menggunakan 
Voltage Stability Index kemudian akan mengevaluasi efek penempatan 
Distributed Generation dengan kapasitas 40% dari total beban dalam 
sistem sehingga dapat mengetahui berapa nilai optimal energi yang 






1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah:  
1. Penentuan lokasi penempatan optimal distributed generation  
2. Pengaruh penempatan optimal distributed generation pada nilai 
kerugian daya. 
3. Pengaruh penempatan optimal distributed generation pada operasi 
energi. 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, beberapa permasalahan di 
asumsikan dengan batasan sebagai berikut: 
1. Analisis Load Flow menggunakan ETAP 12.6 
2. Metode yang digunakan menentukan penambahan 
Distributed Generation (DG) pada sistem berdasarkan hasil 
nilai indeks kestabilan tegangan terendah berdasarkan 
metode Voltage Stability Index (VSI). 
3. Simulasi menggunakan sistem Distribusi IEEE 33 bus. 
4. Kapasitas maksimial DG adalah 40% dari total beban sistem. 
5. Simulasi Voltage Stability Index (VSI) menggunakan 
MATLAB R2008a. 
6. Karakteristik DG yang digunakan tidak diperhatikan. 
7. Output daya dari tiap-tiap DG konstan. 




Tujuan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui besarnya nilai tegangan dan indeks tegangan 
tiap-tiap bus menggunakan metode Voltage Stability Index 
(VSI). 
2. Mendapatkan lokasi penempatan penempatan DG 
berdasarkan nilai indeks tegangan terendah. 
3. Menganalisa pengaruh penempatan optimal distributed 







Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Studi Literature 
Pada tahap ini penulis melakukan pengempulan referensi 
yang berhubungan dengan tugas akhir  dari berbagai macam 
sumber seperti: buku literature, buku tugas akhir terdahulu, 
paper dan jurnal yang berkaitan denga studi aliran daya dan 
Voltage Stability Index dan efisiensi energi operasi pada 
sistem distribusi weakly meshed. 
2. Pengumpulan data 
Data yang digunakan meliputi data bus dan data saluran. 
Data bus terdiri atas data beban yang digunakan untuk 
mendapatkan nilai daya aktif dan daya reaktif pada setiap 
cabang. Data saluran terdiri atas resistansi dan reaktansi tiap 
kabel. Semua data tersebut digunakan untuk memperoleh 
data pengukuran sebenarnya menggunakan software ETAP 
12.6. 
3. Pemodelan program 
Pemodelan program dilakukan pada sistem radial IEEE 33-
bus. Melakukan simulasi studi aliran daya (load flow) dengan 
menggunakan software ETAP 12.6. Luaran dari simulasi 
aliran daya ini akan didapatkan nilai tegangan dan arus pada 
tiap bus yang merupakan data yang diperlukan untuk 
melakukan analisis Voltage Stability Index (VSI). Simulasi 
untuk menentukan Voltage Stability Index (VSI) 
menggunakan sotfware MATLAB 2008a Setelah 
menemukan bus dengan indeks tegangan terendah, maka 
nilai indeks tersebut akan dijadikan dasar untuk penempatan 
DG untuk menapatkan losees yang minimal sehingga akan 
menurunkan nilai kerugian daya dan meningkatkan efisiensi 
energi operasi. 
4. Penulisan Buku 
Hasil penelitian yang telah dilakukan dilaporkan dalam 
bentuk laporan tugas akhir . Laporan berisi metode dan 







Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 
bagian sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai penjelasan latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan, metode 
penelitian, sistematika penulisan, dan relevansi. 
BAB II: TEORI PENUNJANG 
Bab ini secara garis besar membahas tentang sistem 
distribusi tenaga listrik, jaringan distribusi, analisis 
aliran daya, analisis stabilitas tegangan dengan voltage 
stability index untuk menentukan lokasi penempatan 
DG pada sistem distribusi IEEE 33-bus, analisai nilai 
kerugian daya, analisa efisiensi energi operasi. 
BAB III: PERENCANAAN SISTEM DAN PERANCANGAN 
PROGRAM 
Bab ini berisikan tentang rancangan suatu sistem 
distribusi tiga fasa seimbang 33 bus dan rancangan 
program analisis aliran daya (load flow) yang 
menggunakan sotware ETAP 12.6 untuk mendapat 
data tegangan dan arus tiap bus, rancangan program 
voltage stability index pada software MATLAB 
20008a untuk menentukan lokasi penempatan DG, 
pemasangan DG dengan kapasitas maksimal 40% dari 
total beban sistem, dan perhitungan efisiensi energi 
operasi dari perbedaan nilai kerugian daya. 
BAB IV: SIMULASI DAN ANALISIS DATA 
Pada bab ini berisi tentang hasil dari simulasi load 
flow, program voltage stability index untuk 
menentukan lokasi penempatan pemasangan DG, 
pemasangan DG pada sistem, dan perhitungan 
efisiensi energi operasi. 
BAB V: PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari 
hasil analisis data dan simulasi program untuk 





Hasil yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Menjadi acuan pemasangan lokasi DG pada bus dalam sistem 
jaringan weakly meshed yang memiliki nilai indeks tegangan 
terendah berdasarkan metode Voltage Stability Index (VSI). 
2. Menjadi dasar untuk pengembangan metode Voltage Stability 
Index (VSI) yang lebih optimal. 
3. Menjadi dasar untuk mendapatkan kerugian daya paling 



































































2.1. Sistem Distribusi 
Sistem distribusi adalah sistem yang penyaluran daya listriknya 
langsung terhubung dengan beban atau langsung ke pelanggan. Sistem 
distribusi menyalurkan daya listrik dari gardu induk transmisi langsung 
menuju ke tiap-tiap titik beban. Proses penyaluran daya listrik ini 
dimulai dari pembangkit utama yaitu generator yang bertegangan 11KV-
20KV. Kemudian tegangan dari keluaran generator ini dinaikan melalui 
trafo step up menjadi 70KV-500KV. Tujuan dari menaikkan tegangan 
ini adalah untuk mengurangi rugi-rugi daya yang terjadi disaluran 
transmisi yang disebabkan oleh besarnya hambatan kabel dan juga 
besarnya arus yang mengalir pada saluran. 
Setelah melalui sistem transmisi barulah tegangan kembali 
diturunkan menggunakan trafo step down melalui gardu distribusi 
menjadi 20 KV, gardu induk ini disebut dengan gardu induk distribusi 
primer. Setelah itu barulah tegangan diturunkan lagi menjadi 220/380 
volt yang merupakan saluran distribusi sekunder yang berhubungan 
langsung dengan pelanggan (konsumen).  Untuk proses lengkap 
penyaluran daya listrik dari pembangkit hingga konsumen dapat dilihat 
langsung pada gambar 2.1. 
 
 
Gambar 2. 1 Proses Penyaluran Daya Listrik 
Adapun sistem distribusi memiliki beberapa karakteristik seperti 
dibawah ini[5]: 
1. Strukturnya radial 
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2. Memeiliki nilai R/X tinggi. 
3. Sistem yang kompleks. 
 
Dapat dilihat pada karakteristik sistem jaringan distribusi diatas 
menunjukkan bahwa karakteristik saluran distribusi khusus dan berbeda 
dari saluran transmisi, maka diperlukan studi aliran daya yang tepat 
yang akan digunakan untuk menganalisa sistem ditribusi. Maka untuk 
menganalisa aliran daya pada saluran distribusi diperlukan metode yang 
tepat dan valid. Karena beberapa metode yang sudah ada kurang tepat 
untuk studi aliran daya pada sistem distribusi. 
2.1.1. Sistem Distribusi Radial 
Bentuk jaringan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, 
banyak digunakan dan murah. Dinamakan radial karena saluran ini 
ditarik secara radial dari suatu titik yang merupakan sumber dari 
jaringan itu dan dicabang–cabangkan ke titik – titik beban yang dilayani, 
seperti terlihat pada gambar 2.2. 
 
 
Gambar 2. 2 Jaringan Distribusi Radial 
pesifikasi dari jaringan bentuk radial ini adalah: 
a. Bentuknya sederhana. 
b. Biaya inverstasinya murah. 
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c. Kualitas pelayanan dayanya relatif jelek, karena rugi 
tegangan dan rugi daya yang terjadi pada saluran relatif 
besar. 
d. Kontinuitas pelayanan daya kurang terjamin sebab antara 
titik sumber dan titik beban hanya ada satu alternatif saluran 
sehingga bila saluran tersebut mengalami pemadaman total, 
yaitu daerah saluran sesudah atau dibelakang titik gangguan 
selama gangguan belum teratasi. 
 
Kerugian lain dari sistem distribusi radial yang lain yaitu mutu 
tegangan pada gardu distribusi yang paling ujung kurang baik 
dikarenakan jatuh tegangan terbesar ada pada ujung saluran sistem. 
Semakin besar beban pada tiap bus maka semakin besar pula tegangan 
jatuh yang dihasilkan[6]. 
2.1.2. Sistem Distribusi Weakly Mashed 
 Pada beberapa feeder distribusi yang melayani suatu area 
dengan beban yang besar biasanya berisi loop, loop terbentuk dengan 
menutup saklar pada saluran sebuah distribusi. Metode ini digunakan 
pada jaringan distribusi radial dimana dibentuk beberapa loop 
didalamnya. Pada jaringan distribusi radial dengan konfigurasi weakly 
mashed, adanya loop pada sistem tidak mempengaruhi perhitungan arus 
pada cabang saluran. Loop membuat jumlah percabangan bertambah, 
















Gambar 2. 3 Saluran  Distribusi Weakly Meshed 
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Pada sistem weakly meshed ini memanfaatkan 5 tie switch yang 
ada, dengan menghubungkan 5 tie switch tersebut secara langsung. Hal 
ini mengakibatkan akan terbentuk 5 loop dalam jaringan distribusi 
tersebut. 
 
2.2. Studi Aliran Daya 
Studi aliran daya adalah studi untuk menganalisa suatu sistem 
tenaga listrik bertujuan untuk menentukan nilai dan besar sudut fasa 
tegangan pada masing-masing bus. Studi aliran daya merupakan 
penentuan atau perhitungan tegangan, arus, daya aktif, faktor daya dan 
daya reaktif yang terdapat pada berbagai titik dalam suatu jaringan 
sistem tenaga listrik pada keadaan pengoperasian normal. 
Studi analisis aliran daya dapat dihitung secara manual maupun 
menggunakan software computer. Studi aliran daya ini dapat 
didefinisikan sebagai suatu studi yang dilaksanakan untuk mendapatkan 
informasi mengenai aliran daya yang baik dalam bentuk tegangan, arus, 
daya aktif, daya reaktif yang terdapat dalam suatu sistem kelistrikan 
guna mengevaluasi unjuk kerja sistem tenaga listrik maupun 
menganalisa kondisi pembangkitan maupun pembebanan. Dengan 
menggunakan studi aliran daya maka didapatkan parameter-parameter 
untuk melakukan proses pemrograman selanjutnya. 
Secara umum tujuan analisa aliran daya adalah: 
1.  Untuk memeriksa tegangan dan sudut fasa masing-masing bus. 
2.  Untuk mengetahui besarnya tegangan pada tiap bus 
3.  Untuk menghitung aliran daya yang terdiri dari daya aktif, 
daya reaktif dan sudut fasa 
Terdapat 3 macam bus yang terdiri dari bagian-bagian tertentu, 
meliputi : 
1.  Bus referensi (slack bus atau swing bus) 
Slack bus atau swing bus adalah bus yang digunakan sebagai 
referensi pada sistem dengan besar dan sudut fasa yang tetap. 
Bus ini menambah kekurangan daya antara beban total dengan 
daya yang dibangkitkan yang disebabkan oleh rugi-rugi pada 
jaringan. 
2. Load bus (bus beban) atau P-Q bus 
 Pada bus ini daya aktif dan daya reaktif besarnya tetap. Besar 
dan sudut fase tegangan nilainya tidak di ketahui. 
3. Generator bus (Q-V bus) 
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Pada bus ini daya aktif dan besar tegangannya tetap. 
Sedangkan sudut fase dan besar daya reaktif dihitung, besar 
batasan daya reaktif juga ditentukan sebelumnya. 
2.2.1. Daya Listrik 
Daya listrik sendiri menjadi tiga bagian yaitu daya aktif (P), daya 
reaktif (Q), dan daya total (S). Dimana tiap-tiap daya ini mempunyai 
pengertian: 
a. Daya Aktif (P) 
Daya aktif adalah daya yang dihasilkan dari energi yang 
nyata dan digunakan untuk melakukan energi yang nyata 
pula. Pada prinsipnya daya aktif dibangkitkan dari proses 
konversi energi primer seperti energi panas, energi mekanik, 
ataupun energi potensial. Daya aktif disimbolkan dengan ―P‖ 
dan dinyatakan dalam satuan Watt. 
b. Daya Reaktif (Q) 
Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk 
membangkitkan medan magnet. Pada prinsipnya daya reaktif 
dihasilkan dari pembangkitan medan listrik pada generator 
sinkron melalui sistem eksitasinya. Daya reaktif disimbolkan 
dengan ―Q‖ dan dinyatakan dalam satuan VAR 
c. Daya Total 
Daya total ialah total daya yang dihasilkan oleh proses 
pembangkitan itu sendiri. Nilai daya total merupakan hasil 
perkalian besaran arus dan besaran tegangan pada sitem. 
Daya total ini disimbolkan dengan ―S‖ dan dinyatakan dalam 
satuan VA 
Untuk mendefinisikan lebih jelas lagi konsep dari ketiga daya 





Gambar 2. 4 Segitiga Daya 
 
Dapat dlihat dari gambar diatas bahwa besaran masing-masing 
daya adalah sebagai berikut: 
      
            
           
Cos φ atau disebut juga dengan faktor daya adalah salah satu 
parameter penting dalam sistem tenaga listrik. Selain untuk 
menghubungkan antara ketiga daya diatas, Cos φ juga merupakan 
hubungan antar perbedaan sudut arus dan tegangan dalam fungsi waktu. 
Jika sudut arus mendahului tegangan maka beban dinyatakan bersifat 
leading  atau Cos φ bernilai negatif, sedangkan jika gelombang arus 
tertinggal oleh tegangan maka beban tersebut dinyatakan bersifat 
lagging atau Cos φ bernili positif. 
2.2.2. Metode Forward Backward Sweep 
Untuk mneganalisis aliran daya dengan menggunakan metode 
forward backward sweep jaringan distribusi radial ini sendiri diibaratkan 
sebagai pohon dimana bus pertama adalah sebagai akar atau slack bus 
dan bus lainya diibaratkan sebagai ranting atau bus beban[3]. Dengan 
menggunakan metode Forward Backward Sweep analisa aliran daya 
untuk sistem distribusi terselesaikan tanpa banyak perhitungan dan 
efisien pada setiap iterasi. 
Metode forward backward sweep ini menggunakan prinsip kerja 
dari hukum kirchoff untuk melakukan perhitungan arus. Prinsip kerja 
dari metode forward backward sweep ini adalah pertama melakukan 
backward sweep dengan cara menghitung besarnya arus yang mengalir 
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pada saluran mulai dari bus yang paling awal hingga bus paling akhir. 
Setelah itu, melakukan forward sweep dengan mengalikan nilai arus 
yang telah didapat sebelumnya dengan impedansi tiap-tiap saluran 
sehingga didapat besarnya drop tegangan (drop voltage) pada tiap-tiap 
bus. 
Untuk menghitung arus cabang didapatakan dari hubungan daya 




       (






 = arus pada bus i saat iterasi ke-k 
Vi
k
= tegangan pada bus i saat iterasi ke-k 
2.2.3. Modifikasi K-Matriks 
Sebelum mengimplementasikan metode forward backward sweep 
maka kita memerlukan modifikasi untuk memudahkan kita dalam 
melakukan perhitungan, membentuk persamaan, dan juga melakukan 
iterasi.  Salah satunya adalah dengan membentuk matriks BIBC (Bus 
Injection to Branch Current) adalah matrik yang yang menyatakan 
hubungan antara arus dan saluran paa sistem distribusi. 
Contoh single line diagram pada gambar 2.4 untuk pembentukan 
matrik persamaan aliran daya sebagai berikut [6]: 
 
 
Gambar 2. 5 Contoh Single Line Diagram 
Dari gambar diatas ketika bus 5 dan bus 6 tidak dihubungkan 
























                       
                        
                         
                         




















Angka 1 menyatakan adanya hubungan antara arus dan saluran 
pada sistem distribusi, sedangkan angka 0 menyatakan tidak ada 
hubungan antara keduanya. 
Matriks BIBC dapat disederhanakan menjadi berikut: 
 
[ ]  [    ][ ]                                                                                            
 
Modifikasi K-Matriks 
Pada Single Line Diagram diatas cabang B6 pada jaringan 
distribusi radial diubah menjadi konfigurasi weakly mashed sesuai pada 


























                       
                        
                         
                         













     




























                       
                        
                         
                         









































   
] (5) 
 
Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi: 
[B]= [BIBC][I]+[LILC]+[B’] (6) 
 
Dimana arus pada    dapat dituliskan; 
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 Untuk sistem distribusi 3 fasa persamaan (5) dapat dibentuk 
menjadi persamaan (8). Modifikasi K-Matriks dilakukan dengan 
menambahkan [LILC] dan [B’] pada persamaan 6. Matriks [LILC] dan 
[B’] adalah representasi dari loop pada konfigurasi weakly mashed. 
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Maka setelah itu dapat dibentuk matriks BCBV (Branch Current to 
Branch Voltage) yang digunakan untuk mendapatkan besarnya nilai 
drop tegangan pada tiap-tiap bus: 
 










     
     
     
     











               
               
               
               













       
         
           
             







Sehingga dari matriks di atas dapat dinyatakan hubungan antar 








     
     
     
     











       
         
           
             





















Matriks BCBV dapat disederhanakan menjadi : 
 
[  ]  [    ][ ]                                                                                       
 
Kemudian didapatkan persamaan untuk matriks   . Persamaan 
yang didapat adalah sebagai berikut: 
[  ]  [    ][    ] [ ]                                                     
 
Dengan didapatkanya matrik BIBC, BCBV dan    maka kita 
dapat menghitung nilai tegangan tiap bus. 
 
2.3. Definisi Kestabilan Tegangan 
Kestabilan  tegangan adalah  kemampuan dari suatu sistem untuk 
mempertahankan level tegangan pada setiap busnya baik dalam kondisi 
normal dan juga dalam kondisi saat terjadi gangguan[8]. Sebuah sistem 
dikatakan memasuki tahap tidak stabil ketika sebuah gangguan, 
penambahan beban, atau perubahan kondisi dari sistem menyebabkan 
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penurunan tegangan yang tidak bisa dikendaliakan. Salah satu penyebab 
dari ketidakstabilan adalah ketidakmampuan sistem untuk memenuhi 
kebutuhan daya dari beban.  
Penyebab utama drop tegangan mucul terjadi ketika daya aktif 
dan daya reaktif dari aliran daya melewati impedansi dari jaringan. 
Ketidakstabilan tegangan adalah fenomena lokal yang sangat penting, 
karena jika tidak diselesaikan secara cepat maka gangguan tersebut akan 
menyebar dan menyebabkan efek yang meluas. Voltage collapse lebih 
kompleks jika dibandingan dengan ketidakstabilan tegangan dan 
biasanya merupakan hasil dari ketidakstabilan tegangan yang terjadi 
secara berkelanjutan dan menyebabkan penurunan tegangan yang 
signifikan pada seluruh sistem. 
Ketidakstabilan tegangan dapat terjadi dalam berbagai kondisi. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 yang merupakan 









Dimana V1 besar tegangan kirim pada sisi kirim, V2 adalah 
tegangan pada sis terima, I adalah arus yang mengalir pada saluran, 
R+jX merupakan P2+Q2 adalah daya yang diminta oleh beban. 
Dengan banyaknya jenis gangguan yang menyebakan 
ketidakstabilan dari tegangan, maka secara umum ganguan yang 
menyebabkan ketidakstabilan tegangan dibagi menjadi dua yaitu: 
a. Gangguan besar 
Ganguan ini berfokus kepada kemampuan dari sistem untuk 
mempertahankan nilai teganganya jika terjadi gangguan yang 
besar seperti kegagalan sistem, hilangnya daya pembangkitan 
dari generator, dan circuit contingencies. Kemampuan ini 
didasarkan kepada karakteristik beban, maupun sistem 
proteksi dari sistem tersebut. Jika terjadi gangguan ini maka 
dibutuhkan langkah yang cepat untuk mengatasinya. 




Gambar 2. 6 Representasi Saluran Distribusi 
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b. Gangguan kecil 
Gangguan ini berfokus kepada kemampuan sistem untuk 
mempertahankan nilai teganganya jika terjadi gangguan 
seperti penambahan beban. Konsep ini sangan bermanfaat 
untuk menentukan bagaimana respon tegangan jika terjadi 
perubahan kecil pada sitem pada kondisi steady state.  
Analisa statis sangat efektif untuk melakukan analisa pada 
kondisi ini 
 
2.3.1. Perumusan Voltage Stability Index (VSI) 
Salah satu cara menentukan tingkat kestabilan tegangan sistem 
adalah dengan menggunakan metode Voltage Stability Index (VSI). 
Metode ini memberikan indeks kepada tiap-tiap bus pada sistem. Indeks 
yang diberikan berskala 0-1, semakin mendekati 0 nilai indeks tersebut 
menandakan tingkat kestabilan sistem tersebut semakin rendah, 
sehingga dari hasil metode ini penentuan lokasi DG akan didasarkan 
pada bus yang memiliki indeks terendah. Untuk menghitung nilai 
Voltage Stability Index (VSI) maka diperlukan data hasil dari analisa 
aliran daya menggunakan metode forward backward sweep. Untuk 
menghitung nilai kestabilan dari sebuah bus menggunakan Voltage 
Stability Index (VSI) akan dijelaskan menggunakan rangkaian ekivalen 
antara dua buah bus seperti pada gambar 2.6 berikut [9] : 
Dari rangkaian ekivalen diatas maka didapatkan persamaan 
sebagai berikut: 
 
   
     
      
              (2.1) 








          
                (2.2) 
 
Jika persamaan (2.1) dan (2.2) digabungkan maka akan menjadi 




    (                |   
 )    
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(2.3) 
 
Dengan melakukan beberapa penyederhanaan, maka persamaan 
(2.3) dapat disederhanakan menjadi: 
   =                       
            (2.4) 
 
   =  (  
    
 
 )  
             (2.5) 
 
   = 0             (2.6) 
 
Dengan menyubsitusikan persamaan (2.4), (2.5), (2.6) kedalam 
persamaan (3.3), maka akan didapatkan persamaan (2.3) yang lebih 




          
         
      = 0          (2.7) 
 
Persamaan (2.7) memiliki empat kemungkinan jawaban untuk 
nilai    yaitu: 
 
1. 0.707 [      
      
   ]    
 
2. -0.707 [      
      
   ]    
 
3. -0.707 [      
      
   ]    
 
4. 0.707 [      
      
   ]    
 
Penyelesaian kedua dan ketiga  dari kemungkinan jawaban diatas 
tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian karena memiliki nilai yang 
negatif. Sedangkan untuk kemungkinan pertama tidak dapat digunakan 
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karena memiliki nilai yang mendekati nol. Sehingga penyelesaian untuk 
persamaan tersebut adalah persamaan yang keempat. 
 
0.707 [      
      
   ]             (2.8) 
 
Dari persamaan (2.8) dapat digeneralisasi bahwa solusi aliran 
daya dari sistem radial mempunyai solusi penyelesaian jika dan hanya 
jika: 
 
   - 4    0            (2.9) 
 
Dengan menyubsitusikan nilai    dan    dari persamaan (2.4) dan 
2.5) kedalam persamaan (2.9) maka akan didapatkan persamaan: 
     
                
                    
       (2.10) 
 
Persamaan diatas akhirnya dapat disederhanakan kembali 
menjadi: 
 
    
                
                    
      (2.11) 
 
Maka akan didapatkan nilai Voltage Stability Index dapat dicari 
melalui persamaan berikut: 
 
         
                




Dimana      adalah Voltage Stability Index pada bus 28 Untuk 
nilai dari Voltage Stability Index sendiri harus lebih besar sama dengan 
0. Untuk operasi matematika dapat digantikan dengan nilai   yang di 
artikan bus.          dengan                   dst (sebanyak 
jumlah bus pada sistem jaringan distribusi) 
 
2.4. Penentuan kapastias DG 
 DG dianggap sebagai beban negatif. 
 DG digunakan sebagai sumber daya eksternal yang 
meninjeksikan daya aktif dan reaktif kedalam sistem. 
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 Ukuran DG maksimum adalah 40% dari total beban yang 
ditanggung sistem. 
 DG ditempatkan pada bus yang memiliki nilai VSI paling 
rendah. 
 
2.5. Rugi Saluran 
Setelah mengetahui nilai tegangan dan arus pada setiap bus dan 
saluran dengan soluasi perhitungan iterasi, kemudian rugi saluran dapat 
diidentifikasi. Anggap sebuah saluran menghubungkan dua bus i dan 
bus j yang ditunjukan pada Gambar 2.2. Arus saluran Iij terukur pada bus 
i dan didefinisikan positif pada arah maju sedangan Iji didefinisikan 






Gambar 2. 8 Contoh saluran sederhana 
i » j didefinisikan dengan 
                   (2.5) 
j » i didefinisikan dengan 
                          (2.6) 
Daya kompleks yang didapatkan untuk bus i ke j dan bus j ke bus i 
adalah 
          
  (2.7) 
          
  (2.8) 
Rugi saluran dalam saluran i – j dapat dijabarkan dengan penjumlahan 
persamaan 2.7 dan 2.8 sebagai berikut 
              (2.9) 
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                   (2.10) 
 
2.6. Biaya Kerugian Energi 
Proses penyaluran daya listrik ini dimulai dari pembangkit utama 
kemudian mengalir melalui saluran transmisi dan terhubung langsung ke 
pelanggan melalui jaringan distribusi sekunder. Sistem distribusi yang 
sangat berkembang pesat menyebabkan timbulnya nilai kerugian daya 
yang semakin tinggi. Studi menunjukkan bahwa 10-13% dari daya total 
yang dihasilkan hilang sebagai kerugian pada saluran [3].  
 
Biaya kerugian energi dapat dihitung dengan perumusan[2]: 
CL = (Total rugi daya real)*(Ec*T)  ($) 
 
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 
 
Tingginya kerugian pada saluran berbanding lurus dengan biaya 
kerugian energi yang muncul dalam sebuah pembangkitan energi. Hal 
tersebut merupakan salah satu faktor semakin tingginya biaya 
pembangkitan energi.  
 
2.7. Distributed Generation (DG) 
Hingga saat ini pembangkit listrik konvensiaonal masih 
memegang peran yang sangat penting dalam proses pembangkitan 
tenaga listrik. Sistem pembangkitan konvensional yang menggunakan 
batubara, gas dan minyak bumi sebagai bahan pembangkitan energi 
listriknya. Banyak negara yang mendesak pengurangan pengguanaan 
bahan bakar fosil karena faktor lingkungan dan perubahaniklim, maka 
dari itu perhatian terhadap Distributed Generation (DG) semakin 
meningkat karena dengan adanya Distributed Generation dapat 
mengurangi ketidaksetimbangan kelistrikan pada lingkungan dengan 
tingkat ekonomis yang layak untuk utility [2] 
Definisi DG menurut beberapa ahli dan lembaga riset internasinal 
masih terdapat perbedaan. Menurut DPCA (Distributed Power Coalition 
23 
 
of America) DG adalah pembangkit listrik berskala kecil yang dengan 
lokasi yang lebih dekat pada sisi pelanggan daripada pembangkit utama, 
pembangkit ini dapat dihubungkan langsung pada sisi pelanggan atau 
terhubung pada jaringan transmisi atau distribusi terlebih dahulu. 
CIGRE (International Conference on High Voltage Electric System) 
mendefinisikan DG sebagai pembangkit yang tidak terpusat dan 
kebanyakan dihubungkan pada jaringan distribusi. IEA (International 
Energy Agency) mendefinisikan DG sebagai pembangkit yang melayani 
kebutuhan energi listrik pelanggan secara langsung atau berdekatan 
dengan lokasi pelanggan dan juga dapat berfungsi sebagai pendukung 
jaringan distribusi.  Menurut Arthur D. Little DG dapat merupakan 
pembangkit yang terhubung pada jaringan atau pembangkit yang berdiri 
sendiri, pembangkit yang bersifat modular yang dapat memberikan 
keuntungan bagi pelanggan, sistem kelistrikan, atau keduanya [1] 
Distributed Generation merupakan pembangkitan tenaga listrik 
yang peletakanya tersebar disekitar beban dan mempunyai daya 
keluaran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pembangkit listrik 
konvensional. Sehingga, penggunaan DG pada jaringan lebih 
diutamakan sebagai supporting generation untuk mendukung 
pembangkitan energi listrik dari pembangkit utama [1]  
Dari sudut pandang teknis, integrasi DG dengan sistem pada 
lokasi yang tepat dapat mengurangi rugi-rugi saluran  dan memperbaiki 
profil tegangan, meningkatkan kualitas daya serta meningkatkan 
keandalan dan kemanan sistem. Sedangkan jika dilihat dari sudut 
pandang pengelola jaringan distribusi, distributed generation dapat 
menambah kapasitas jaringan transmisi dan distribusi yang telah 
terpasang. Selain itu distributed generator juga dapat melindungi 
jaringan dari pertumbuhan beban yang tidak pasti.  Dan Dari sudut 
pandang ekonomi, integrasi DG dapat menghemat biaya karena 
teknologi DG seperti PV, dan turbin angin memiliki nilai operasi dan 
perawatan yang murah [3]. 
Selain perbedaan pengertian dari tiap-tiap lembaga, penentuan 
besaran DG juga masih memiliki perbedaan berdasarkan lembaga dan 
institusi tertentu. Penentuan besarnya daya luaran DG ini sangat penting 
karena sangat mempengaruhi besaran daya yang akana digunakan 
sebagai input untuk menjalankan analisa aliran daya. Beberapa definisi 
kapasitas  DG  yang  dimiliki  oleh lembaga-lembaga riset internasional 
adalah sebagai berikut: 
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1. The Electric Power Reaserch Institute mendefinisikan DG 
sebagai pembangkit dengan kapasitas beberapa kilowatt 
sampai dengan 50 MW. 
2. Gas Research Institute mendefinisikan DG sebagai 
pembangkit dengan kapasitas 25 kW hinggan 25MW 
3. Preston dan Rastler mendefinisikan ukuran mulai dari 
beberapa kilowatt hingga lebih dari 1000MW 
4. Cardell menfinisikan DG sebagai pembangkit dengan 
kapasitas antara 500kW hingga 1MW 
5. International Conference on Large High Voltage Electric 
System (CIGRE) mendefinisikan DG sebagai pembangkit 
dengan kapasitas antara 50 hingga 100 MW 
Oleh karena sangat bervariasinya definisi yang digunakan dalam 
beberapa literatur, maka klasifikasi DG dibedakan berdasarkan tujuan, 
lokasi penempatan, kapasitas DG, area pengiriman daya listrik, 
teknologi, dampak lingkungan mode operasi, kepemilikan dan penetrasi 
DG ke dalam sistem tenaga listrik. 
Beberapa permasalahan teknis yang berhubungan dengan DG 
dapat meberikan beberapa variasi yang signifikan terhadap kapasitas 
pembangkitan dari DG tersebut. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan 
pengkatagorian yang tepat untuk mengklasifikasikan DG berdasarkan 
kapasitas pembangkitan yang dimilikinya, terdapat empat jenis DG 
berdasarkan klasifikasi yaitu: 
 
Tabel 2. 1 Klasifikasi DG Berdasarkan Kapasitas Pembangkitan [9] 
Jenis DG Kapasitas Pembangkitan 
Micro DG (DG Mikro) 1 Watt - 5 KW 
Small DG (DG Kecil) 5kW – 5MW 
Medium DG (DG Sedang) 5MW- 50 MW 
Large DG (DG Besar) 50MW – 300MW 
Teknologi  DG  yang  sering  digunakan  adalah  micro-hydro, 
panel  surya,  turbin  angin,  mesin  diesel,  sel  bahan  bakar,  dan 
baterai yang  terdir  dari  sejumlah  modul-modul  kecil  dan  dirakit 
secara tersendiri oleh pabrik. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 
konstruksi dan implementasi  pada  lokasi  DG. Modul-modul  kecil  
tersebut  dapat dipasang  dengan sangat  cepat  pada  lokasi  akhir 
dimana  pembangkit membutuhkan  penghematan  waktu  yang  sangat 
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signifikan  bila dibandingkan  dengan  pembangunan  pembangkit 
tenaga  listrik  besar yang letaknya terpusat pada suatu lokasi tertentu. 
Modul-modul  DG  tersebut  dapat  cepat  beroperasi  segera 
setelah  dipasang  pada  lokasi.  Masing-masing  modul  juga  bersifat 
inpenden,  jadi  kerika  satu  modul  mengalami  kerusakan,  maka  
modul yang  lain  dapat  tetap  bekerja  secara  normal.  Hal  inilah  yang 
menyebabkan  nilai  keadaan  unit  DG  yang  lebih  baik  dibandingkan 
dengan pembangkit sentral pada umumnya. Berdasarkan teknologi 
pembangkitan  yang  digunakan,  DG  dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
  
Tabel 2. 2 Klasifikasi DG Berdasarkan Teknologi Pembangkitan[10] 
Teknologi DG Kapasitas per Modul 
Fossil Fuel  
Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) 35-400 MW 
Internal combustion engines kW-10 MW 
Combustion turbine 1-250 MW 
Micro-Turbines 35 kW-1 MW 
Renewable Resources  
Small hydro 1-100 MW 
Micro hydro 25 kW-1 MW 
Wind turbine 200 Watt-3 MW 
Photovoltaic arrays 20 Watt-1000 kW 
Solar terminal, central receiver 1-10 MW 
Solar terminal, Lutz system 10-80 MW 
Biomass, e.g. based on gastification 100 kW-20 MW 
100 kW-20 MW X 200 kW-2 MW 
Fuel cells, solid oxide 50 kW-2 MW 
Geothermal 5-100 MW 
Ocean energy 100 kW – 1 MW 
Stirling engine 2 – 10 kW 
Battery storage 500kW – 5 MW 
 
Banyak keuntungan yang didapatkan dengan pemasangan 
distributed generator. Jika dibandingkan dengan pembangkit 
konvensional, efisiensi pada distributed generator lebih besar. Karena 
pada distributed generator menggunakan teknologi yang baru dan masih 
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banyak penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan effisiensinya, 
seperti turbin angin,  fuell cell, dsb [3]. Beberapa keuntungan lain dari 
Distributed Generation antara lain [11] ; 
1. Dari sudut pandang pengguna (end-user) dapat diuntungkan 
dengan mempunyai pembangkit cadangan untuk meningkatkan 
keandalan. Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan 
kompensasi karena dapat memberikan energi yang mereka 
bangkitkan ke sistem tenaga listrik.  
2. Jika dilihat dari sudut pandang pengelola jaringan distribusi, 
distributed generation dapat menambah kapasitas jaringan 
transmisi dan distribusi yang telah terpasang. Selain itu 
distributed generator juga dapat melindungi jaringan dari 
pertumbuhan beban yang tidak pasti.  
3. Dari sudut pandang produsen energi komersial, produsen energi 
dapat membeli kapasitas dari beberapa unit distributed generator.  
4. Dari sudut pandang teknis, integrasi DG dengan sistem pada 
lokasi yang tepat dapat mengurangi rugi-rugi saluran  dan 
memperbaiki profil tegangan, meningkatkan kualitas daya serta 
meningkatkan keandalan dan kemanan sistem 
5. Dari sudut pandang ekonomi, integrasi DG dapat menghemat 
biaya karena teknologi DG seperti PV, dan turbin angin memiliki 
nilai operasi dan perawatan yang murah. 
6. Dari sudut pandang lingkungan, teknologi DG tidak 
menimbulkan banyak emisi dan polusi seperti pembangkit 












PERENCANAAN SISTEM DAN PERANCANGAN 
PROGRAM 
 
Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian analisa 
studi aliran daya menggunakan software etap 12.6 pada jaringan IEEE 
33-bus untuk mendapatkan besaran yang diperlukan. Setelah 
mendapatkan besaran yang diperlukan barulah hasil output dari analisa 
aliran daya ini dijadikan masukan untuk menjalankan analisa kestabilan 
tegangan menggunakan metode Voltage Stability Index (VSI). Tujuan 
dari metode ini ialah menemukan bus-bus yang memiliki nilai 
ketidakstabilan tegangan yang rendah. Bus-bus inilah yang menjadi 
lokasi penempatan DG. Penambahan DG pada jaringan tersebut 
bertujukan untuk mengurangi losess pada jaringan. Dengan adanya 
penurunan losess tersebut diharapkan akan menurunkan biaya operasi 
sehingga akan terjadi efisiensi pada energi operasi sistem tersebut. 
Langkah-langkah pengerjaan perencanaan sistem dan juga pembuatan 
program pada tugas akhir ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: 
1. Pengumpulan data sistem 
2. Menjalankan simulasi aliran daya pada sistem untuk 
menentukan besaran-besaran yang diperlukan untuk 
mendapatkan kestabilan tegangan pada masing-masing bus. 
3. Menjalankan analisa kestabilan tegangan menggunakan 
metode Voltage Stability Index (VSI), untuk menentukan bus 
paling sensitif sebagai lokasi penempatan Distributed 
Generation (DG)  . 
4. Penempatan Distributed Generation (DG) pada bus yang 
memiliki indeks kestabilan terendah sehingga diharapkan 
terjadi penurunan pada nilai losess jaringan. 
5. Melakukan perhitungan penurunan biaya operasi energi 
setelah penempatan DG sehingga dapat diketui efisiensi 
energi yang didapatkan. 
Untuk lebih jelasnya maka tahap-tahap pengerjaan tugas akhir ini 



























 Gambar 3. 1 Flowchart pengerjaan tugas akhir 
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3.1. Pengumpulan data 
Tahapan awal dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah melakukan 
analisa dari sistem yang akan menjadi objek tugas akhir. Diawali dengan 
membaca referensi yang berkaitan dengan tugas akhir yang akan 
dikerjakan dan mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan untuk 
melakukan analisa dalam tugas akhir ini. Pada tugas akhir ini sistem 
yang digunakan adalah sistem distribusi IEEE 33-bus weakly meshed. 
Sistem ini adalah sistem radial yang terdiri atas 33 bus yang akan 
dimodifikasi menjadi sistem  weakly mashed. (Gambar 3.2) 










































































Setelah mendapatkan topologi dari sistem yang akan di analisa 
selanjutnya ada mengumpulkan parameter-parameter yang dibutuhkan 
untuk melakukan analisa aliran daya pada sistem ini. Dalam tugas akhir 
ini analisa aliran daya akan menggunakan sofware ETAP 12.6. 
Parameter yang dibutuhkan untuk melakukan analisa aliran daya 
tersebut adalah data impedansi tiap-tiap saluran, data beban (baik itu 
daya aktif maupun daya rekatif dari beban). Untuk lebih jelasnya 
mengenai parameter yang dibuthkan untuk mengnalisa sistem pada 
gambar 3.2 maka dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut: 




Bus Bus R (ohm) X (ohm) 
1 1 2 0.0922 0.0477 
2 2 3 0.4930 0.2511 
3 3 4 0.3660 0.1840 
4 4 5 0.3811 0.1941 
5 5 6 0.8190 0.7000 
6 6 7 0.1872 0.6188 
7 7 8 0.7114 0.2351 
8 8 9 1.0300 0.7400 
9 9 10 1.0400 0.7400 
10 10 11 0.1966 0.0650 
11 11 12 0.3744 0.1238 
12 12 13 1.4680 1.1550 
13 13 14 0.5416 0.7129 
14 14 15 0.5910 0.5260 
15 15 16 0.7463 0.5450 
16 16 17 1.2890 1.7210 
17 17 18 0.7320 0.5740 
18 2 19 0.1640 0.1565 
19 19 20 1.5042 1.3554 
20 20 21 0.4095 0.4784 
21 21 22 0.7089 0.9373 
22 3 23 0.4512 0.3083 
23 23 24 0.8980 0.7091 
24 24 25 0.8960 0.7011 
25 6 26 0.2030 0.1034 
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Bus Bus R (ohm) X (ohm) 
26 26 27 0.2842 0.1447 
27 27 28 1.0590 0.9337 
28 28 29 0.8042 0.7006 
29 39 30 0.5075 0.2585 
30 30 31 0.9744 0.9630 
31 31 32 0.3105 0.3619 
32 32 33 0.3410 0.5302 
 




Bus Bus R (ohm) X (ohm) 
1 8 21 2.0 2.0 
2 9 15 2.0 2.0 
3 12 22 2.0 2.0 
4 18 33 0.5 0.5 
5 25 29 0.5 0.5 
 





1 0,100 0,060 
2 0,090 0,040 
3 0,120 0,080 
4 0,060 0,030 
5 0,060 0,020 
6 0,200 0,100 
7 0,200 0,100 
8 0,060 0,020 
9 0,060 0,020 
10 0,045 0,030 
11 0,060 0,035 
12 0,060 0,035 
13 0,120 0,080 
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14 0,080 0,010 
15 0,060 0,020 
16 0,060 0,020 
17 0,090 0,040 
18 0,090 0,040 
19 0,090 0,040 
20 0,090 0,040 
21 0,090 0,040 
22 0,090 0,050 
23 0,420 0,200 
24 0,420 0,200 
25 0,060 0,025 
26 0,060 0,025 
27 0,060 0,020 
28 0,120 0,070 
29 0,200 0,600 
30 0,150 0,070 
31 0,210 0,100 
32 0,060 0,040 
33 0,100 0,060 
 
3.2. Analisis Aliran Daya 
Studi aliran daya secara umum dilakukan untuk mendapatkan 
nilai tegangan dari masing-masing bus, besarnya nilai arus dan daya 
yang mengalir pada sistem. Untuk mempermudah dalam menganalisa 
dan pemantauan suatu sistem distribusi dan transmisi. 
 
3.3. Voltage Stability Index (VSI) 
Metode Voltage Stability indeks merupakan metode yang 
digunakan untuk menentukan tingkat kestabilan dari tiap-tiap bus. Dari 
metode ini dapat dihasilkan indeks pada masing-masing bus dengan 
skala 0-1. Indeks dari tiap-tiap bus ini lah yang menjadi dasar dalam 
penempatan DG. DG akan dipasang pada bus yang memiliki indeks 
terendah. VSI sendiri memiliki perumusan seperti berikut : 
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Dimana      adalah Voltage Stability Index pada bus 8. Untuk 
nilai dari Voltage Stability Index sendiri harus lebih besar sama dengan 
0. Untuk operasi matematika dapat digantikan dengan nilai   yang di 
artikan bus.          dengan                   dst (sebanyak 
jumlah bus pada sistem jaringan distribusi). 
 
3.4. DG sebagai Beban PQ Negative 
Pada sistem distribusi radial, daya mengalir menuju ke beban 
berasal dari infinite bus. Infinite bus menyediakan daya yang diserap 
langsung oleh beban dalam bentuk daya aktif dan daya reaktif. Arah 
aliran daya searah dengan aliran arus beban tersebut. 
Dua macam bus memiliki karakteristik yang berbeda yakin 
sebagai beban (load) atau sebagai generator. Beban akan menyerap daya 
dari sistem sedangkan generator sebagai penyuplai daya. Arah aliran 
generator berlawan dengan dengan arah aliran daya beban ketika 
dipasang di saluran distribusi. Sehingga generator dapat dimodelkan 
















Berdasar gambar diatas dapat dipahami ketika dipasang beban 
dalam bentuk distributed generation  dengan kapasitas 10+j5, maka total 
beban yang terpasang pada bus 2 adalah 20+j10-10-j5 = 10+105. Jika 
distributed generator pada bus l diganti dengan beban yang mempunyai 
nilai yang sama, total beban yang terpasang adalah           
         . 
 
3.5. Efisiensi Energi Operasi 
Penentuan energi operasi didasarkan pada nilai kerugian daya 
pada saluran. Dalam setiap proses penyaluran daya listrik  memunculkan 
kerugian daya, utamanya pada jaringan distribusi. Maka besar kerugian 
daya mempengaruhi biaya operasi dalam pembangkitan energi. 
Biaya kerugian daya dapat dirumuskan sebagai berikut: 
 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 
 
 Biaya kerugian daya dihitung berdasarkan total rugi daya aktif 
pada saluran dikalikan energi rate dalam rentang waktu 1 tahun (8760 
jam), sehingga akan didapatkan biaya kerugian daya pada saluran 
distribusi awal (tanpa pemasangan DG). Nilai kerugian daya 
diasumsikan konstan selama 24 jam tanpa memperhatikan kurva beban 
dari konsumen. 
 Berdasarkan metode VSI telah didapatkan bus yang menjadi 
lokasi penempatan DG, kemudian dilakukan pemasangan DG dengan 
kapasitas maksimal 40% dari total beban sistem. Dengan pemasangan 
DG pada bus tersebut akan didapatkan nilai total rugi daya aktif  yang 
berbeda ketika dilakukan run aliran daya. 
 Dengan rumus yang sama akan didapatkan biaya kerugian daya 
pasca pemasangan DG (CL2).  Maka akan muncul perbedaan nilai biaya 
kerugian daya pada saat sistem belum terpasang DG dan saat sistem 
terpasang DG pada salah satu bus dalam saluran.  Sehingga akan 





SIMULASI DAN ANALISIS DATA 
 
 Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penentuan lokasi 
optimal penempatan DG pada sistem IEEE 33 weakly mashed. 
Selanjutnya dilakukan simulasi aliran daya yang meliputi keadaan 
sistem pada saat sebelum pemasangan DG dan setelah pemasangan DG 
yang mengacu pada hasil penentuan lokasi penempatan DG dengan 
metode Voltage Stability Indeks. Simulasi ini dilakukan dengan cara 
mencari indeks kestabilan dari tiap-tiap bus menggunakan metode 
Voltage Stability Index (VSI) sehingga di dapatkan ranking bus . Setelah 
didapatkan indeks dari tiap-tiap bus, maka akan dilakukan inject DG  
dengan kapasitas maksimal 40% dari total beban yang ada. Setelah itu 
proses ini akan dilakukan lagi untuk mendapatkan kandidat bus paling 
sensitif setelah penambahan DG pada proses pertama, pada proses ini 
kapasitas DG yang di inject di bagi menjadi 20% pada dua bus kandidat 
dengan nilai indeks teredah dari hasil dua kali proses yang dilakukan. 
Tujuan dari simulasi ini adalah lokasi penempatan DG yang tepat untuk 
mengurangi nilai losses saluran. Dengan berkurangnya nilai losses akan 
didapatkan pula nilai kerugian daya yang minimal sehingga akan 
berpengaruh pada penurunan energi operasi sistem Hasil aliran daya 
yang dilakukan menggunakan ETAP 12.6 sedangkan indeks dari 
masing-masing bus didapatkan dengan simulasi MATLAB 2008A. 
  
4.1 Hasil Simulasi 
 Simulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis 
aliran daya pada ETAP 12.6 sehingga didapatkan tegangan dan arus 
pada masing-masing bus, kemudian data tersebut menjadi acuan dalam 
sumulasi penentuan indeks maing-masing bus berdasarkan Voltage 
Stabilty Indeks, sehingga didapatkan nilai indeks dari masing-masing 
bus. Nilai indeks berada pada kisaran 0-1. Berdasarkan indeks tersebut 
akan dipilih kandidat bus yang dengan nilai kestabilan terendah, 
kemudian bus dengan nilai kestabilan terendah tersebut akan diranking 
dan menjadi kandidat pemasangan DG untuk mengurangi looses dari 


























Voltage Bus Weakly Meshed Base 
4.1.1 Sistem Distribusi IEEE 33 bus Weakly Meshed 
 Sistem jaringan distribusi IEEE 33 bus weakly meshed 
memiliki 33 jumlah objek data.  Pada Gambar 4.1 didapatkan hasil 
simulasi aliran daya yakni tegangan pada masing-masing bus dalam 
sistem berdasarkan run ETAP 12.6. 
Nilai tegangan seluruh bus pada sistem jaringan distribusi IEEE 33 bus 
weakly meshed 0.95-1.0 pu dengan nilai tegangan minimal 0,9535 pu. 
 
Nilai losses pada saluran: 123.3 kW. 
Biaya kerugian energi: 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 
                                    
































VSI bus Weakly Meshed Base 
4.1.2 Sistem Distribusi IEEE 33 bus Weakly Meshed 
Menggunakan VSI 
 Dilakukan simulasi aliran daya pada kembali sistem jaringan 
distribusi IEEE 33 bus weakly meshed. Pada tabel 4.2 dapat diketahui 
hasil simulasi aliran daya pada sistem dan nilai kestabilan tegangan pada 
setiap bus sesuai metode Voltage Stability Indeks untuk mendapatkan 
indeks tegangan dari setiap bus sebelum dilakukan penambahan dengan 
Distrituted Generation. 
Dari hasil simulasi pada simulasi Gambar 4.2 maka didapatkan 
nilai indeks kestabilan terendah berada pada bus 32 dengan nilai indeks 
0.825848. Hal ini menunjukan bahwa bus 32 adalah bus paling kritis 
pada sistem ini. Oleh karena itu untuk menurunkan nilai losess dapat 
ditambahkan Distributed Generation (DG) pada bus 32. 
Setelah didapatkan nilai indeks tegangan yang  paling rendah 
yakni pada bus 32 maka DG akan dipasang pada bus tersebut dengan 
kapasitas 40% dari sistem, yaitu 1486 kW. 

























Voltage Bus Weakly Meshed 1 DG 
4.1.3  Pemasangan 1 DG pada bus berdasarkan VSI 
Setelah pemasangan 1 DG pada bus 32 akan diamati bagaimana 
pengaruhnya terhadap kondisi tegangan sistem dan kondisi VSI masing-
masing bus untuk menentukan lokasi penempatan DG kedua serta 
penurunan nilai kerugian daya sistem. 
Setelah penambahan 1 DG dengan kapasitas 1486 kW  pada bus 
32  didapatkan nilai tegangan semua bus berada pada level antara 0.95-
1.0 pu dengan nilai tegangan minimal 0,97801 pu. 






















VSI Bus Weakly Meshed 1 DG 
Dari hasil simulasi pada Gambar  4.4 setelah penambahan 1 DG 
dengan kapasitas 1486 kW pada bus 32 maka didapatkan nilai indeks 
kestabilan terendah berada pada bus 14 dengan nilai indeks 0,91489. Hal 
ini menunjukan bahwa bus 14 adalah bus paling kritis pada sistem ini. 
Oleh karena itu untuk menurunkan nilai losess dapat ditambahkan 
Distributed Generation (DG) pada bus 14. 
4.1.3.1 Dampak pemasangan DG terhadap kerugian energi 
DG dipasangan pada bus 32 dengan kapasitas 40% dati total 
sistem, yakni 1486 kW. Dengan pemasangan DG pada bus tersebut 
maka didapatkan nilai losses sebesar 47.8  kW. 
 
Biaya kerugian energi: 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 




























Voltage Bus Weakly Meshed 2 DG 
  Nilai T=8760h 
                                 
Bersadarkan hasil pemasangan DG pada bus 32 mampu 
menguragi nilai kerugian daya dari hasil aliran daya tanpa pemasangan 
DG. Nilai losses berkurang dari 123.3 kW menjadi 47.8 kW atau 
mengalami penurunan nilai losses sebesar 75.5 kW. Dengan terjadinya 
penurunan losses maka terjadi pula penurunan biaya kerugian energi 
dari 64806.48 $ menjadi 25123.68  $ atau terjadi penurunan biaya 
kerugian energi sebesar 39682.8 $. 
4.1.4 Pemasangan 2 DG pada bus berdasarkan VSI 
Berdasarkan analisa VSI sebelumnya didapatkan bahwa bus 
dengan indeks terendah adalah bus 14, maka akan dilakukan 
penambahan DG pada bus tersebut. Dua DG dipasang masing-masing 
20% dari total beban yakni 743 kW pada bus 14 dan bus 32. Setelah 
pemasangan 2 DG pada bus 14 dan 32 akan diamati bagaimana 
pengaruhnya terhadap kondisi tegangan sistem dan penurunan nilai 
kerugian daya sistem. 
Gambar 4. 5 Grafik Voltage Bus Weakly Meshed 2DG 
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Setelah penambahan 2 DG dengan kapasitas 743 kW pada bus 
32 dan 14  didapatkan nilai tegangan semua bus berada pada level antara 
0.95-1.0 pu dengan nilai tegangan minimal 0,988318 pu. 
4.1.4.1 Dampak pemasangan DG terhadap kerugian energi 
DG dipasangan pada bus 32 dan 14  dengan kapasitas masing-
masing 20% dari total beban, yakni 743 kW. Dengan pemasangan DG 
pada bus tersebut maka didapatkan nilai losses sebesar 31.3  kW. 
 
Biaya kerugian energi: 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 
                                    
Bersadarkan hasil pemasangan DG pada bus 32 dan 14 mampu 
menguragi nilai kerugian daya dari hasil aliran daya tanpa pemasangan 
DG. Nilai losses berkurang dari 123.3 kW menjadi 31.3 kW atau 
mengalami penurunan nilai losses sebesar 92 kW. Dengan terjadinya 
penurunan losses maka terjadi pula penurunan biaya kerugian energi 
dari 64806.48 $ menjadi 16451.28  $ atau terjadi penurunan biaya 









































Voltage Bus Radial Base 
4.1.5 Sistem Distribusi IEEE 33 bus Radial 
Nilai tegangan seluruh bus pada sistem jaringan distribusi IEEE 
33 bus radial terdapat beberapa bus yang dengan tegangan dibawah 0.95 
(undervoltage). 
 
Nilai losses pada saluran: 202.6 kW. 
Biaya kerugian energi: 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 
                                      
 

































VSI Bus Radial Base 
4.1.6 Sistem Distribusi IEEE 33 bus Radial Menggunakan 
VSI 
Dari hasil simulasi pada Gambar 4.7 maka didapatkan nilai 
indeks kestabilan terendah berada pada bus 18 dengan nilai indeks 
0.6950. Hal ini menunjukan bahwa bus 18 adalah bus paling kritis pada 
sistem ini. Oleh karena itu untuk menurunkan nilai losses dapat 
ditambahkan Distributed Generation (DG) pada bus 18. 
Setelah didapatkan nilai indeks tegangan yang  paling rendah 
yakni pada bus 18 maka DG akan dipasang pada bus tersebut dengan 
kapasitas 40% dari sistem, yaitu 1486 kW. 
4.1.7  Pemasangan 1 DG pada bus berdasarkan VSI 
Setelah pemasangan 1 DG pada bus 18 akan diamati bagaimana 
pengaruhnya terhadap kondisi tegangan sistem dan kondisi VSI masing-
masing bus untuk menentukan lokasi penempatan DG kedua serta 
penurunan nilai kerugian daya sistem. 















































VSI Radial 1 DG 
 Nilai tegangan seluruh bus pada sistem jaringan distribusi 
IEEE 33 bus radial terdapat beberapa bus yang dengan tegangan 
dibawah 0.95 (undervoltage). 
 
Gambar 4. 8 Grafik Volatge Bus Radial Base 1 DG 
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Dari hasil simulasi pada Gambar  4.9 setelah penambahan 1 
DG dengan kapasitas 1486 kW pada bus 18 maka didapatkan nilai 
indeks kestabilan terendah berada pada bus 33 dengan nilai indeks 
0,8013. Hal ini menunjukan bahwa bus 33 adalah bus paling kritis pada 
sistem ini. Oleh karena itu untuk menurunkan nilai losses dapat 
ditambahkan Distributed Generation (DG) pada bus 33. 
4.1.7.1 Dampak pemasangan DG terhadap kerugian energi 
DG dipasangan pada bus 18 dengan kapasitas 40% dati total 
sistem, yakni 1486 kW. Dengan pemasangan DG pada bus tersebut 
maka didapatkan nilai losees sebesar 134.5  kW. 
 
Biaya kerugian energi: 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 
                                   
Bersadarkan hasil pemasangan DG pada bus 18 mampu 
menguragi nilai kerugian daya dari hasil aliran daya tanpa pemasangan 
DG. Nilai losses berkurang dari 202.6 kW menjadi 134.5 kW atau 
mengalami penurunan nilai losses sebesar 68.1 kW. Dengan terjadinya 
penurunan losses maka terjadi pula penurunan biaya kerugian energi 
dari 106486.6  $ menjadi 70693.2  $ atau terjadi penurunan biaya 
kerugianenergi  sebesar 35793.4 $. 
4.1.8 Pemasangan 2 DG pada bus berdasarkan VSI 
Setelah pemasangan 2 DG pada bus 18 dan bus 33 akan diamati 
bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi tegangan sistem dan 


























Voltage Bus Radial 2 DG 
 
Setelah penambahan 2 DG dengan kapasitas 743 kW pada bus 18 
dan 33  didapatkan nilai tegangan semua bus berada pada level antara 
0.95-1.0 pu dengan nilai tegangan minimal 0,9740 pu. 
4.1.8.1 Dampak pemasangan DG terhadap kerugian energi 
DG dipasangan pada bus 18 dan 33  dengan kapasitas masing-
masing 20% dari total beban, yakni 743 kW. Dengan pemasangan DG 
pada bus tersebut maka didapatkan nilai losses sebesar 80.9 kW. 
 
Biaya kerugian energi: 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 
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Berdasarkan hasil pemasangan DG pada bus 18 dan 33 mampu 
menguragi nilai kerugian daya dari hasil aliran daya tanpa pemasangan 
DG. Nilai losses berkurang dari 202.6 kW menjadi 80.9 kW atau 
mengalami penurunan nilai losses sebesar 121.7  kW. Dengan terjadinya 
penurunan losses maka terjadi pula penurunan biaya kerugian energi 
dari 106486.6  $ menjadi 42521.04  $ atau terjadi penurunan biaya 
kerugian energi sebesar 63965.56 $. 
4.1.10  Sistem Distribusi IEEE 33 bus Weakly Meshed 1 tie 
swtich ON 
 Pada kasus ini akan dilakukan simulasi dengan melakukan 
beberapa percobaan memanfaatkan tie switch yang ada pada jaringan. 
Pada kasus sebelumnya sistem weakly meshed dianalisa dengan 
mengaktifkan 5 tie switch secara bersamaan sehingga akan membentuk 
5 loop pada jaringan, sedangkan pada kasus ini akan dilakukan 
percobaan dimana masing-masing tie switch dihubungkan secara parsial 
sehingga hanya membentuk 1 loop pada sistem distribusi tersebut. Akan 
didapatkan 5 hasil yang menunjukkan hubungan dari masing-masing 
loop yang terbebtuk yakni pada tie switch ON bus 18—33, 9—15, 12—
22, 8—21, dan 25—29. 
 Dimulai dengan melakukan analisa daya pada kondisi jaringan 
weakly meshed  1 loop untuk mendapatkan nilai tegangan dan arus pada 
masing-masing bus, kemudian akan dilakukan run aliran daya kembali 
untuk mendapatkan nilai VSI pada masing-masing bus. Pada tabel xxx 
menunjukkan kondisi dari masing-masing pengaktifan tie switch secara 
parsial. 
 
Tabel 4. 1 Perbandingan Weakly Meshed 1 Tie Switch ON 
  WEAKLY MESHED 











Posisi DG   18   32   32 











































Voltage Bus Weakly Meshed 1 loop Base 
(lanjutan) Tabel 4. 2 Perbandingan Weakly Meshed 1 Tie Switch ON 
  WEAKLY MESHED 
Tie Switc On 8--21 25--29 
  NO DG DG NO DG DG 
Posisi DG   32   17 
Kerugian Daya 158,2 73,2 167,9 88,7 
Biaya Kerugian Daya 82770,24 38298,24 87845,28 46407,84 
 
Dari tabel diatas didapatkan nilai kerugian daya pada masing-
masing konfigurasi pemasangan tie switch, pemasangan terbaik adalah 
pada tie switch yang menghubungkan bus 18—33 dengan nilai kerugian 
daya paling rendah ketika dipasang DG dengan kapasitas 40% dari 
kebutuhan sistem yakni 1486 KW. Maka dipilih konfigurasi tie switch 
18—33 untuk dibandingkan dengan kondisi jaringan distribusi radial. 
 
4.1.11 Sistem Distribusi IEEE 33 bus Weakly Meshed tie 
swtich 18—33 






























VSI Weakly Meshed 1 loop Base 
Nilai tegangan  bus pada sistem jaringan distribusi IEEE 33 bus 
weakly meshed 1 loop menunjukkan ada beberapa bus yang memiliki 
tegangan dibawah 0,95 pu. 
Nilai losses pada saluran: 201.2 kW. 
Biaya kerugian energi: 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 
                                      
Dari hasil simulasi maka didapatkan nilai indeks kestabilan 
terendah berada pada bus 18 dengan nilai indeks 0.7173. Hal ini 
menunjukan bahwa bus 18 adalah bus paling kritis pada sistem ini. Oleh 
karena itu untuk menurunkan nilai losses dapat ditambahkan Distributed 
Generation (DG) pada bus 18. 
 


























Voltage Bus Weakly Meshed 1 loop 1 DG 
 Nilai tegangan seluruh bus pada sistem jaringan distribusi berada 
pada 0,95-1,05 pu. 
 
Nilai looses pada saluran: 62,1 kW. 
Biaya kerugian energi: 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 













































Voltage Bus Weakly Meshed 2 DG 
 
 
Dari hasil simulasi maka didapatkan nilai indeks kestabilan 
terendah berada pada bus 30 dengan nilai indeks 0.8819. Hal ini 
menunjukan bahwa bus 30 adalah bus paling kritis pada sistem ini. Oleh 
karena itu untuk menurunkan nilai losess dapat ditambahkan Distributed 
Generation (DG) pada bus 30. 
Gambar 4. 13 Grafik VSI Weakly Meshed 1 Loop 1 DG 




Nilai tegangan seluruh bus pada sistem jaringan distribusi berada 
pada 0,95-1,05 pu. 
 
Nilai looses pada saluran: 44,1 kW. 
Biaya kerugian energi: 
                                         
Dimana: CL= Biaya kerugian energi ($) 
  Ec = Energi Rate ($/kWh) 
  Nilai Ec = 0,06 $/kWh 
  T  = durasi waktu (h) 
  Nilai T=8760h 
                                    
 
 
4.2. Analisa Penempatan DG berdasarakan VSI pada 
jaringan Weakly Meshed dan Radial 
 Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, terdapat perbedaan 
nilai kerugian daya pada sistem berdasarkan lokasi penempatan 
Distributed Generation (DG) dan ukuran dari Distributed Generation 
(DG). Perbedaan nilai kerugian daya inilah yang akan mempengaruhi 
biaya kerugian daya sehingga didapatkan efisiensi nilai operasi energi 
terbesar. 
4.2.1. Jaringan IEEE 33-bus Weakly Meshed menggunakan 
VSI 
Dari hasil simulasi masing-masing kondisi maka didaptkan 
pemasangan Distributed Generation (DG) yang paling efektif pada 
sistem ialah pada bus 32 dan 14 dengan kapsitas masing-masing 743 
kW. Dikarenakan dengan pemasangan DG pada bus tersebut mampu 
menurunkan niai kerugian daya paling besar pada jaringan weakly 
meshed dengan 5 tie switch  ON. Dengan pemasangan DG pada dua bus 
tersebut dihasilkan nilai kerugian daya sebesar 31,3 kW dengan biaya 






4.2.2 Jaringan IEEE 33-bus Radial menggunakan VSI 
Dari hasil simulasi masing-masing kondisi maka didaptkan 
pemasangan Distributed Generation (DG) yang paling efektif pada 
sistem ialah pada bus 18 dan 33 dengan kapsitas masing-masing 743 
kW. Dikarenakan dengan pemasangan DG pada bus tersebut mampu 
menurunkan niai kerugian daya paling besar pada jaringan weakly 
meshed. Dengan pemasangan DG pada dua bus tersebut dihasilkan nilai 
kerugian daya sebesar 80.9  kW dengan biaya kerugian daya 42521.04 $ 
  
Tabel 4. 3 Perbandingan pemasangan DG terhadap nilai kerugian daya 
dan biaya kerugian energi pada jaringan IEEE 33-bus weakly meshed 5 
tie switch ON dan radial 
 Radial Weakly Meshed 
Tanpa 
DG 
1 DG 2 DG Tanpa 
DG 


























































 Tabel 4. 4 Perbandingan pemasangan DG terhadap nilai kerugian daya 
dan biaya kerugian energi pada jaringan IEEE 33-bus weakly meshed 1 
tie switch ON (18—33) dan radial 
  
 Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penentuan lokasi 
Distributed Generation berdasarkan Voltage Stability Indeks untuk 
jaringan weakly meshed tepat untuk mendapatkan efisiensi energi 
operasi. Dengan pemasangan DG pada jaringan weakly mashed 5 tie 
switch ON terjadi penurunan kerugian daya dibandingkan ketika 
jaringan dalam kondisi radial. Jaringan distribusi radial memiliki nilai 
kerugian data sebesar 202.6 kW, dengan modifikasi jaringan menjadi 
weakly meshed maka nilai kerugian daya berkurang menjadi 123.3 kW. 
 Pada saat ditambahkan Distributed Generation pada jaringan 
dengan nilai DG yang sama didapatkan kerugian daya yang lebih kecil 
pada jaringan weakly meshed sehingga mampu memberikan biaya 
kerugian energi yang lebih kecil. Biaya kerugian enerig juga berkurang 
 Radial Weakly Meshed 
Tanpa 
DG 
1 DG 2 DG Tanpa 
DG 





















































ketika jaringan dalam bentuk radial tanpa penambahan Distributed 
Generation mencapai 106486,56 sedangkan dengan modifikasi jaringan 
menjadi weakly mashed dan dipasang DG pada dua bus biaya kerugian 
energi menjadi 16451,28 $. Efisiensi energi operasi dari penempatan 
Distributed Generation berdasarkan Voltage Stability Indeks untuk 
jaringan weakly meshed mencapai 90035.28 $. Metode ini tepat untuk 
mendapatkan lokasi penempatan optimal Distributed Generation dan 















































Berdasarkan hasil dari simulasi dan analisis yang diperoleh dari 
hasil tugas akhir ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Pada sistem data jaringan distribusi IEEE 33-bus Weakly Meshed 
yang didapatkan melalui metode Voltage Stability Index (VSI) 
nilai indeks terendah pada bus 32 sebesar 0.825848. 
2. Setelah dilakukan pemasangan DG pada bus 32 dan 14 sistem 
IEEE 33 bus weakly meshed dengan besar masing-masing 20% 
dari total beban didapatkan nilai kerugian daya paling kecil yakni 
31.3 kW dengan biaya kerugian daya 16451.28 $. 
3. Penambahan DG yang terbaik pada sistem IEEE 33 bus weakly 
meshed adalah pada bus 32 dan 14 dengan masing-masing besar 
DG 20% dari total beban. 
4. Metode Voltage Stability Index (VSI) yang diterapkan pada 
jaringan distribusi weakly meshed terbukti lebih baik untuk 
menentukan lokasi penempatan DG dibandingkan dengan 
diterapkan pada jaringan radial. Ini terbukti dengan besar dan 
jumlah DG yang sama pada jaringan distribusi radial memiliki 
nilai kerugian daya 80.9 dan biaya kerugian daya 42521.04. 
5. Penerapan Metode Voltage Stability Index (VSI) untuk 
penentukan penempatan lokasi DG pada jaringan weakly meshed 
dapat digunakan untuk mengurangi nilai kerugian daya sehingga 




Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan 
tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Metode Voltage Stability Index (VSI) dapat digunakan untuk 
menetukan lokasi penempatan optimal pada jaringan mesh. 
2. Kapasitas dari DG yang akan digunakan disalurkan kedalam 
sistem agar ditentukan secara optimal dapat dipelajari lebih lanjut 
dengan menggunakan metode lain agar hasil yang didapat juga 
akan lebih optimal. 
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3. Untuk selanjutnya analisa aliran daya pada sistem distribusi 
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